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План радиаторного отопления
цокольного этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

1Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Условные обозначения:

Т1 - теплопровод горячей воды, подающий;
Т2 - теплопровод горячей воды, обратный

Название узла Номер ветки

Схема подключения радиаторов

Трубка аксиальная
приборная Г-образнаяУзел нижнего

подключения угловой

Концовка для
монтажной трубки 3/4''

ROMMER
А.1

Экспликация помещений
цокольного этажа

Номер
помещения Наименование

Площадь,
м²

1 Гараж 53,6

2 Кладовая 5,7

3 Кладовая 5,3

4 Котельная 7,8

Всего 72,4

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

25.06.2021

1
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Узел А

VENTIL 22-500-0,800м
ROMMER

Комплектация №11 - аксиальное подключение
 стального радиатора

 (нижнее-угловое) Ду 20
А.1

VENTIL 22-500-1,000м
ROMMER

Комплектация №11 - аксиальное подключение
 стального радиатора

 (нижнее-угловое) Ду 20
А.3

VENTIL 22-500-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16
А.2

VENTIL 22-500-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
А.2

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅16

Т1,Т2
∅25

Т1,Т2
∅25

Т1,Т2
∅25

20х16х16

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Стояк радиаторного отопления
1-го этажа

Стояк внутрипольного отопления
1-го этажа

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажа

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

С
СВВ

ЮВ

Ю
ЮЗ З

СЗ



Условные обозначения:

Т1 - теплопровод горячей воды, подающий;
Т2 - теплопровод горячей воды, обратный

Название узла Номер ветки

Схема подключения радиаторов

Трубка аксиальная
приборная Г-образнаяУзел нижнего

подключения угловой

Концовка для
монтажной трубки 3/4''

ROMMER
А.1

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

План радиаторного отопления
1-ого этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

2Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

5

6

7

8
11

10

9

Узел Б

Узел В

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажаСтояк радиаторного отопления

1-го этажа

POWER 85-300-0,800м
TECHNO

Б.4

POWER 85-300-0,800м
TECHNO

Б.4

VENTIL 22-300-0,800м
ROMMER

Комплектация №11 - аксиальное подключение
 стального радиатора

 (нижнее-угловое) Ду 20
Б.5

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16м
Б.1

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Б.1

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16
Б.2

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Б.2

VENTIL 22-300-1,800м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Б.2

VENTIL 22-300-1,600м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Б.3

VENTIL 22-300-1,800м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16
Б.3

Т1,Т2
∅25

Т1,Т2
∅16

Т1,Т2
∅16

Т1,Т2
∅16

Т1,Т2
∅16

20х16х20

20х16х16

20х16х16

20х16х16

20х16х16

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Стояк внутрипольного отопления
1-го этажа

Т1,Т2
∅25

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Т1,Т2
∅25

Т1,Т2
∅25

Т1,Т2
∅20

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажа

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

С
СВВ

ЮВ

Ю
ЮЗ З

СЗ



Условные обозначения:

Т1 - теплопровод горячей воды, подающий;
Т2 - теплопровод горячей воды, обратный

Название узла Номер ветки

Схема подключения радиаторов

Трубка аксиальная
приборная Г-образнаяУзел нижнего

подключения угловой

Концовка для
монтажной трубки 3/4''

ROMMER
А.1

Экспликация помещений
2-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

12 Холл 27,9

13 Гардеробная 9,2

14 Ванная 10,3

15 Постирочная 8,1

16 Кабинет 20,5

17 Спальня 23,4

18 Спальня 34,2

Всего 133,6

План радиаторного отопления
2-ого этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

3Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

17

16

12

13

14

15

18

Т1,Т2
∅16

Т1,Т2
∅16

Т1,Т2
∅16

20х16х20

20х16х16

20х16х16

20х16х16

Узел Г

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16
Г.2

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Г.2

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16
Г.3

VENTIL 22-300-1,200м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Г.3

VENTIL 22-500-1,000м
ROMMER

Комплектация №11 - аксиальное подключение
 стального радиатора

 (нижнее-угловое) Ду 20
Г.1

VENTIL 22-300-1,600м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16
Г.4

VENTIL 22-300-1,800м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(нижнее-угловое подключение) Ду 16
Г.4

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

Т1,Т2
∅20

VENTIL 22-300-1,400м
ROMMER

Комплектация №11 - аксиальное подключение
 стального радиатора

 (нижнее-угловое) Ду 20
Г.5

VENTIL 22-300-1,800м
ROMMER

Комплектация №10 - аксиальное подключение
стального радиатора

(проходное нижнее-угловое) Ду 16)
Г.3

Т1,Т2
∅20

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

POWER 65-150-0,900м
TECHNO

Г.6

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажа

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

С
СВВ

ЮВ

Ю
ЮЗ З

СЗ



- трубопроводы проложить в тепловой изоляции

Условные обозначения:

A=1,11 м2 Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 А.1

Ltot=11,1

Длина контура с учетом
подводящих участков

Шаг укладки трубы

Название узла

Номер ветки

Площадь
всего контура

N

S
E

W
N
E

S
E

S
W

N
W

План внутрипольного отопления
1-ого этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

4Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Стояк радиаторного отопления
1-го этажа

Стояк внутрипольного отопления
1-го этажа

A=8,4 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.8

Ltot=102,4

Узел Б

Узел В

A=10,2 м2 Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.9

Ltot=103,8

A=8,9 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.7

Ltot=96,8

A=8,7 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.6

Ltot=95,8

A=8,4 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.4

Ltot=82,1

A=8,1 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.3

Ltot=77,7

A=7,6 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.2

Ltot=73,4

A=10,3 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.10

Ltot=104,0
A=10,7 м2   Tu=0,15 м

ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.11

Ltot=97,8

A=7,2 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.12

Ltot=67,6
A=13,4 м2   Tu=0,15 м

ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.5

Ltot=104,3

A=4,0 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 В.1

Ltot=40,8

5

6

7

811

10 9

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажа

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажа



Экспликация помещений
2-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

12 Холл 27,9

13 Гардеробная 9,2

14 Ванная 10,3

15 Постирочная 8,1

16 Кабинет 20,5

17 Спальня 23,4

18 Спальня 34,2

Всего 133,6

План внутрипольного отопления
2-ого этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

5Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

N

S
E

W
N
E

S
E

S
W

N
W

17 16

12

13

14

15

18

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

Условные обозначения:

A=1,11 м2 Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 А.1

Ltot=11,1

Длина контура с учетом
подводящих участков

Название узла

Номер ветки

Площадь
всего контура

Узел Г

Стояк радиаторного отопления
2-го этажа

Стояк внутрипольного отопления
2-го этажа

A=7,5 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 Г.1

Ltot=54,1

A=9,7 м2   Tu=0,15 м
ТЕПЛЫЙ ПОЛ dn 16х2 Г.2

Ltot=71,4

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021



Коллекторные группы

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

6Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Узел А Узел ВУзел Б
Коллекторная группа

с запорно-регулирующей
арматурой и расходомерами

напольного отопления

ШРВ-2

ШРВ-5

ШРВ-3

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

Узел Г

ШРВ-5

Коллекторная группа
с запорно-регулирующей

арматурой и расходомерами
напольного отопления

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021



ХВС

Циркуль

ГВС

Ввод воды
вдом

К врезке ввода
воды в баню

Ввод воды в баню

Комплектация №7
котёл электрический (резервный)

Котёл газовый напольный
Baxi Slim 1.400 in

Мембранный бак для
системы отопления

50 л.

Изделие №87
(нерж. сталь)

Комплектация №12:
автоматическая подпитка

системы отопления.

Изделие №89
(нерж. сталь)

Изделие №88
(нерж. сталь)

Радиаторное отопление гаража
3 вых. (ШРВ-2)

Комплектация №8
коллекторная группа системы

радиаторного отопления

ГК - 8 блок подключения
нап. газ. котла BAXI SLIM

Изделие №28
(нерж. сталь)

Комплектация №3
бойлер косвенного нагрева

190 л

ВВ 20

Счётчик воды

Редуктор давления
с манометром

ПНД тройник
эл. сварной

∅32

Радиаторное отопление 2-ого этажа
6 вых.

Радиаторное отопление 1-ого этажа
5 вых. (ШРВ-3)

Внутрипольное отопление 1-ого этажа
12 вых. (ШРВ-5)

Внутрипольное отопление
2-ого этажа

2 вых.

ШРВ-5

Комплектация №8
коллекторная группа системы

радиаторного отопления

Комплектация №8
коллекторная группа системы

радиаторного отопления

Комплектация №9
 коллекторная группа системы

внутрипольного отопления

Комплектация №9
 коллекторная группа системы

внутрипольного отопления

Примечание:

Диаметр приточной вентиляции - Ду180
Диаметр вытяжной вентиляции - Ду140
Диаметры вентиляции подобраны исходя из объёма котельной в 30,1 м3 и мощности котла в 40 кВт

ГК - 6  дополнительный контур
отопления

(нерж.)

ГК - 1  узел монтажа системы
т/пола в сборе (регулирование ручное)

(нерж. саталь)

ГК - 6  дополнительный контур
отопления

(нерж.)

ГК - 1  узел монтажа системы
т/пола в сборе (регулирование ручное)

(нерж. саталь)

ГК - 6  дополнительный контур
отопления

(нерж.)



План подключения сервоприводов к
комнатному термостату в цокольном этаже

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

11Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
цокольного этажа

Номер
помещения Наименование

Площадь,
м²

1 Гараж 53,6

2 Кладовая 5,7

3 Кладовая 5,3

4 Котельная 7,8

Всего 72,4

1

234

Подъем от комнатного термостата до сервоприводов
на 1-ый этажПульт управления

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021

Общесуммарная длина кабеля L=302,2 м



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

12Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

5

6

7

811

10 9

План расположения датчиков
температуры 1-ого этажа

Датчик температуры
(по полу 35 см)

Датчик температуры
(по полу 35 см)

Датчик температуры
(по полу 35 см)

Датчик температуры
(по полу 35 см)

Датчик температуры
(по полу 35 см)

Датчик температуры
(по полу 35 см)

1-ый

2-ой3-ий4-ый

6-ой5-ый

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

13Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

5

6

7

811

10 9

План подключения от сервопривода
до комнатного термостата 1-ого этажа

Подъем от комнатного термостата
до сервопривода на 2-ой этаж

Опуск от сервоприводов до комнатного термостата
  в цокольный этаж

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021



Экспликация помещений
2-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

12 Холл 27,9

13 Гардеробная 9,2

14 Ванная 10,3

15 Постирочная 8,1

16 Кабинет 20,5

17 Спальня 23,4

18 Спальня 34,2

Всего 133,6

План расположения датчиков
температуры 2-ого этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

14Отопление
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

17 16

12

13

18

Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

02.07.2021

Датчик температуры
(по полу 35 см)

14

15

02.07.2021

02.07.2021

02.07.2021

Датчик температуры
(по полу 35 см)

7-ой

6-ой

Опуск от сервопривода
до комнатного термостата на 1-ый этаж



9
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ООО "Сантехсервис"

Тюмень, 2021 г.

Индивидуальный жилой дом
Водоснабжение и канализация
Комплект рабочих чертежей
Сантехсервис 17-06-2021-ОВ

Директор  Сабитов Р.Н.

Инженер проекта                 .Гайнутдинов Т.И
                                      Ефимова О.М.

Заказчик                               Кербс С.



План водоснабжения цокольного этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

1Водоснабжение
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

30.06.2021

Экспликация помещений
цокольного этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

1 Гараж 53,6

2 Кладовая 5,7

3 Кладовая 5,3

4 Котельная 7,8

Всего 72,4

1

2
34

Кран поливочный

Коллектор
водоснабжения дома

Стояк водоснабжения
гостевого санузла ∅16

Стояк водоснабжения
кухни ∅16

Т3
∅16

Т4
∅16

В1
∅16

      Условные обозначения:

В1 - холодное водоснабжение;
Т3 - горячее водоснабжение;
Т4 - циркуляция.

Узел Д

Т4
∅16

Стояк водоснабжения
2-го этажа ∅16

Стояк водоснабжения
2-го этажа ∅16

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

Б

Бойлер

Контур для водоснабжения бани

В1
∅20

В1
∅25



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

2Водоснабжение
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

5

6

11

10 9

Стояк водоснабжения
постирочной ∅16

      Условные обозначения:

В1 - холодное водоснабжение;
Т3 - горячее водоснабжение;
Т4 - циркуляция.

В1
∅16

Т3
∅16

7

8

План водоснабжения 1-ого этажа

Стояк водоснабжения
кухни ∅16

Стояк водоснабжения
гостевого санузла ∅16

Стояк водоснабжения
2-го этажа ∅16

Стояк водоснабжения
2-го этажа ∅16

Т4
∅16

Стояк водоснабжения
ванной ∅16

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

3Водоснабжение
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
2-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

12 Холл 27,9

13 Гардеробная 9,2

14 Ванная 10,3

15 Постирочная 8,1

16 Кабинет 20,5

17 Спальня 23,4

18 Спальня 34,2

Всего 133,6

17 16

12

13

14

15

18

Стояк водоснабжения
постирочной ∅16

В1
∅16

Т3
∅16

Т4
∅16

Т3
∅16

Т4
∅16

В1
∅16

План водоснабжения 2-ого этажа

Стояк водоснабжения
ванной ∅16

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

      Условные обозначения:

В1 - холодное водоснабжение;
Т3 - горячее водоснабжение;
Т4 - циркуляция.



ХВС Рец.Помещение № 9 (Кухня) Рец.Помещение № 1 (Гараж)

Помещение № 14 (Ванная) Помещение № 15 (Постирочная)

Порядок подключения помещений с
сантехническим оборудованием к коллектору

водоснабжения дома

Узел Д

Линия ГВС

Рециркуляция

Линия ХВС

1*

ГВС ХВСПомещение № 1, 4 (Гараж, котельная) Рец. Помещение № 8 (Гостевой сан.узел) ГВС ХВС  Рец.

1,4 1,4 1,4

9 9 98 8 814 14 1415 15 15

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

4Водоснабжение
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

Изделие №89

Изделие №88

Б1 Б2

      Условные обозначения:

1* - контур в помещение №1 для крана
Б1 - контур для бойлера
Б2 - контур для бани

ГВС

ГВС ХВС  Рец.ГВС ХВС  Рец.



План канализации цокольного этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

6Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
цокольного этажа

Номер
помещения Наименование

Площадь,
м²

1 Гараж 53,6

2 Кладовая 5,7

3 Кладовая 5,3

4 Котельная 7,8

Всего 72,4

1

23

4

∅50

Трап

32х50

Канализационный стояк
1-го этажа ∅50

Канализационный стояк
2-го этажа ∅32

∅32

∅50

∅50

∅50

∅50

Канализационный стояк
1-го этажа ∅110

Ввод канализации
 ∅110

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021



План канализации 1-ого этажа
по потолку цокольного этажа

Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

7Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

Экспликация помещений
цокольного этажа

Номер
помещения Наименование

Площадь,
м²

1 Гараж 53,6

2 Кладовая 5,7

3 Кладовая 5,3

4 Котельная 7,8

Всего 72,4

1

234

Канализационный стояк
2-го этажа ∅32

Канализационный стояк
2-го этажа ∅110

Канализационный стояк
1-го этажа ∅110

∅50

∅50

∅110

∅110

Канализационный стояк
1-го этажа ∅50

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

8Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

План канализации 1-ого этажа

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

5

6

11

10

9

Вывод канализации
 ∅50

Канализационный стояк
2-го этажа ∅32

(проложить в штробе)

Канализационный стояк
2-го этажа ∅110

Вывод канализации
 ∅110

Вывод канализации
 ∅50

Вывод канализации
 ∅50

Вывод канализации
 ∅32

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

9Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

План канализации 2-ого этажа
по потолку 1-ого этажа

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

5

6

11

10 9

Канализационный стояк
2-го этажа ∅32

(проложить в штробе)

Канализационный стояк
2-го этажа ∅110

∅50

∅50

∅50

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

10Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

План канализации 2-ого этажа

Экспликация помещений
2-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

12 Холл 27,9

13 Гардеробная 9,2

14 Ванная 10,3

15 Постирочная 8,1

16 Кабинет 20,5

17 Спальня 23,4

18 Спальня 34,2

Всего 133,6

17 16

12

13

14

15

18

Канализационный стояк
2-го этажа ∅32

Вывод канализации
 ∅50

Фановая труба
 ∅110

Вывод канализации
 ∅50

∅110

Трап

∅50

∅50

∅32

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

12Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

План отверстий на 1-ом этаже

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

5

6

11

10

9

Канализация
 ∅130

Канализация
 ∅130

Канализация
 ∅70

Экспликация помещений
1-ого этажа

Номер
помещения Наименование

Площадь,
м²

5 Холл 28,6

6 Тамбур 8,1

7 Гардеробная 6,1

8 Гостевой санузел 4,4

9 Кухня 25,2

10 Столовая 27,7

11 Гостиная 33,9

Всего 134,0

Канализация
 ∅70

Канализация
 ∅70

50

26
45

330

16
5

80

80

80

530 1145

13
0

2650

Канализация
 ∅50

45



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

13Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

План отверстий на 2-ом этаже

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

Экспликация помещений
2-ого этажа

Номер
помещения Наименование Площадь,

м²

12 Холл 27,9

13 Гардеробная 9,2

14 Ванная 10,3

15 Постирочная 8,1

16 Кабинет 20,5

17 Спальня 23,4

18 Спальня 34,2

Всего 133,6

17 16

12

13

14

15

18

Канализация
 ∅130

Канализация
 ∅70

Канализация
 ∅70

Отопление, водоснабжение
 ∅150

80

80

50

22
55

49
5

710

10
0

1170

Канализация
 ∅50 2650



Изм. Лист Подп. Дата
Директор Сабитов Р.Н. Стадия Лист

Разработал Ефимова О.М.
Р

ООО "Cантехсервис"

14Канализация
Кол. уч. № док.

Заказчик

Проверил Гайнутдинов Т.И.

Листов

Сантехсервис 17-06-2021-ВК

Жилой дом, г.Тюмень, ул. Буровиков

Кербс С.

План отверстий на чердаке

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

Отверстие под фановую трубу
 ∅130

2415

40
20

Экспликация помещений
чердака

Номер
помещения Наименование

Площадь,
м²

19 Чердак 145,4

Всего 145,4

19
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